
TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR9-ITM9
1#16(P) - VEM TR9-ITM9

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A
POSIÇÃO 9

10A
POSIÇÃO 10

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR10-ITM10
1#16(P) - VEM TR10-ITM10

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A
POSIÇÃO 9

10A
POSIÇÃO 10

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

30A

5kA

2#10(FFFN) - VEM TR11-ITM11
1#10(P) - VEM TR11-ITM11

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

80A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#25(FFFN) - VEM QGBT- G
1#16(P) - 

6A
POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

POSIÇÃO 5

POSIÇÃO 6

POSIÇÃO 7

POSIÇÃO 8

POSIÇÃO
6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A
POSIÇÃO 9

POSIÇÃO 10

POSIÇÃO 11

POSIÇÃO 12

POSIÇÃO 13

POSIÇÃO 14
10A

POSIÇÃO 15

POSIÇÃO 16

POSIÇÃO 17

POSIÇÃO 18
10A

POSIÇÃO 19

POSIÇÃO 20
10A

POSIÇÃO 21

POSIÇÃO 22
10A

POSIÇÃO 23

POSIÇÃO 24
10A

POSIÇÃO 25

POSIÇÃO 26

POSIÇÃO 27

POSIÇÃO 28

POSIÇÃO 29

POSIÇÃO 30
10A

POSIÇÃO 31

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

10A

10A

10A

10A

10A

40A

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR TR S

50A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#10(FFFN) - VEM QGBT-C
1#10(P) -

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

POSIÇÃO 5

POSIÇÃO 6

POSIÇÃO 7

POSIÇÃO 8

POSIÇÃO
10A

10A

10A

25A

25A25A
30mA

DR

25A
30mA

DR

40A

40A

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR
25A

TR S

63A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#25(FFFN) - VEM QGBT- G
1#16(P) - 

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

POSIÇÃO 5

POSIÇÃO 6

POSIÇÃO 7

POSIÇÃO 8

POSIÇÃO
6A

6A

6A

POSIÇÃO 9

POSIÇÃO 10
10A

POSIÇÃO 11

POSIÇÃO 12
10A

POSIÇÃO 13

POSIÇÃO 14
10A

POSIÇÃO 15

POSIÇÃO 16
10A

POSIÇÃO 17

POSIÇÃO 18
10A

POSIÇÃO 19

POSIÇÃO 20
10A

POSIÇÃO 21

POSIÇÃO 22
10A

POSIÇÃO 23

POSIÇÃO 24
10A

POSIÇÃO 25

POSIÇÃO 26
10A

POSIÇÃO 27

POSIÇÃO 28
10A

POSIÇÃO 29

POSIÇÃO 30
10A

POSIÇÃO 31

POSIÇÃO 32
10A

POSIÇÃO 33

POSIÇÃO 34

POSIÇÃO 35

POSIÇÃO 36
10A

POSIÇÃO 37

POSIÇÃO 38
16A

16A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

16A

10A

10A

10A

10A

16A

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR

TR S

40A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#10(FFFN) - VEM QGBT-C
1#10(P) - 

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

POSIÇÃO 5

POSIÇÃO 6

POSIÇÃO 7

POSIÇÃO 8

POSIÇÃO
10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

POSIÇÃO 39

POSIÇÃO 40
16A

10A

TR S

63A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#35(FFFN) - VEM QGBT- G
1#16(P) - 

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

POSIÇÃO 5

POSIÇÃO 6

POSIÇÃO 7

POSIÇÃO 8

POSIÇÃO
6A

6A

6A

6A

6A

POSIÇÃO 9

POSIÇÃO 10
10A

POSIÇÃO 11

POSIÇÃO 12
10A

POSIÇÃO 13

POSIÇÃO 14
10A

POSIÇÃO 15

POSIÇÃO 16
10A

POSIÇÃO 17

POSIÇÃO 18
10A

POSIÇÃO 19

POSIÇÃO 20
10A

POSIÇÃO 21

POSIÇÃO 22

POSIÇÃO 23

POSIÇÃO 24
10A

POSIÇÃO 25

POSIÇÃO 26
10A

POSIÇÃO 27

POSIÇÃO 28
10A

POSIÇÃO 29

POSIÇÃO 30
10A

POSIÇÃO 31

POSIÇÃO 32
10A

POSIÇÃO 33

POSIÇÃO 34

POSIÇÃO 35

POSIÇÃO 36

POSIÇÃO 37

POSIÇÃO 38

16A

6A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

20A

20A

10A

TR S

40A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#10(FFFN) - VEM QGBT-C
1#10(P) -

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

POSIÇÃO 5

POSIÇÃO 6

POSIÇÃO 7

POSIÇÃO 8

POSIÇÃO
10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 9

POSIÇÃO 10
10A

10A

TR S

63A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#35(FFFN) - VEM QGBT- G
1#16(P) - 

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

POSIÇÃO 5

POSIÇÃO 6

POSIÇÃO 7

POSIÇÃO 8

POSIÇÃO

6A

6A

POSIÇÃO 9

POSIÇÃO 10
10A

POSIÇÃO 11

POSIÇÃO 12
10A

POSIÇÃO 13

POSIÇÃO 14

POSIÇÃO 15

POSIÇÃO 16
10A

POSIÇÃO 17

POSIÇÃO 18
10A

POSIÇÃO 19

POSIÇÃO 20

POSIÇÃO 21

POSIÇÃO 22

POSIÇÃO 23

POSIÇÃO 24
10A

POSIÇÃO 25

POSIÇÃO 26
10A

POSIÇÃO 27

POSIÇÃO 28
10A

POSIÇÃO 29

POSIÇÃO 30

POSIÇÃO 31

POSIÇÃO 32

POSIÇÃO 33

POSIÇÃO 34

POSIÇÃO 35

POSIÇÃO 36
16A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

6A

10A

10A

10A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR

25A
30mA

DR

TR S

50A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#16(FFFN) - VEM QGBT-C
1#16(P) -

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4/5/6

POSIÇÃO 7

POSIÇÃO 8

POSIÇÃO

POSIÇÃO 9

POSIÇÃO 10

POSIÇÃO 11

POSIÇÃO 12

POSIÇÃO 13/14/15

POSIÇÃO 16

POSIÇÃO 17

POSIÇÃO 18

POSIÇÃO 19

POSIÇÃO 20

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

40A

40A

40A

40A

40A

20A

20A

6A

10A

TR S

100A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

3#50(FFFN) - VEM QGBT-G
1#25(P) - VEM BEP

POSIÇÃO 1/2POSIÇÃO

3/4

POSIÇÃO 5/6

POSIÇÃO 7/8

POSIÇÃO

63A

TR S

160A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

3#70(FFFN) - VEM QGBT-G
1#35(P) - VEM BEP

POSIÇÃO 1/2POSIÇÃO

3/4

POSIÇÃO 5/6

POSIÇÃO 7/8

POSIÇÃO

63A

63A

POSIÇÃO 9/10 63A
POSIÇÃO 11/12

63A

40A

TR S

160A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

3#70(FFFN) - VEM QGBT-G
1#35(P) - VEM BEP

POSIÇÃO 1/2POSIÇÃO

3/4

POSIÇÃO 5/6

POSIÇÃO 7/8

POSIÇÃO

63A
POSIÇÃO 9/10

63A

63A

63A

POSIÇÃO 9/10

32A

32A

32A

32A

32A

32A

TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR1-ITM1
1#16(P) - VEM TR1-ITM1

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A
POSIÇÃO 9

10A
POSIÇÃO 10

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR2-ITM2
1#16(P) - VEM TR2-ITM2

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A
POSIÇÃO 9

10A
POSIÇÃO 10

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR3-ITM3
1#16(P) - VEM TR3-ITM3

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A
POSIÇÃO 9

10A
POSIÇÃO 10

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR4-ITM4
1#16(P) - VEM TR4-ITM4

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A
POSIÇÃO 9

10A
POSIÇÃO 10

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

30A

5kA

2#10(FFFN) - VEM TR4-ITM4
1#10(P) - VEM TR5-ITM5

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO
TR S

40A

5kA

2#10(FFFN) - VEM TR6-ITM6
1#10(P) - VEM TR6-ITM6

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR7-ITM7
1#16(P) - VEM TR7-ITM7

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A
POSIÇÃO 9

10A
POSIÇÃO 10

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR8-ITM8
1#16(P) - VEM TR8-ITM8

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A
POSIÇÃO 7

10A
POSIÇÃO 8

10A
POSIÇÃO 9

10A
POSIÇÃO 10

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

50A

5kA

2#16(FFFN) - VEM TR15-ITM15
1#16(P) - VEM TR15-ITM15

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3

POSIÇÃO 4

10A

10A

10A

10A
POSIÇÃO 5

10A
POSIÇÃO 6

10A

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

TR S

30A

5kA

2#10(FFFN) - VEM TR12-ITM12
1#10(P) - VEM TR12-ITM12

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

25A

25A

TR S

30A

5kA

2#10(FFFN) - VEM TR13-ITM13
1#10(P) - VEM TR13-ITM13

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

25A

25A

TR S

30A

5kA

2#10(FFFN) - VEM TR14-ITM14
1#10(P) - VEM TR14-ITM14

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

PADRÃO FABRICANTE EQUIPAMENTO

25A

25A

TR S

200A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#70(FFFN) - VEM QGBT-G
1#35(P) - VEM BEP

POSIÇÃO 1/2/3POSIÇÃO

4/5/6

POSIÇÃO 7/8/9

POSIÇÃO 10/11/12

POSIÇÃO
40

16
POSIÇÃO 13/14

40

40

POSIÇÃO 15/16

POSIÇÃO 17/18

POSIÇÃO 19/20

POSIÇÃO 21/22

6

6

6

6

TR S

160A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#70(FFFN) - VEM QGBT-G
1#35(P) - VEM BEP

POSIÇÃO 1/2/3POSIÇÃO

4/5/6

POSIÇÃO 7/8/9

POSIÇÃO 10/11/12

POSIÇÃO
40

16
POSIÇÃO 13/14

40

40

POSIÇÃO 15/16

POSIÇÃO 17/18
6

6

TR S

50A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#25(FFFN) - VEM QGBT-G
1#16(P) - VEM BEP

POSIÇÃO 1/2/3POSIÇÃO

4/5/6POSIÇÃO
40

6

TR S

80A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#35(FFFN) - VEM QGBT-G
1#16(P) - VEM BEP

POSIÇÃO 1/2/3POSIÇÃO

4/5

POSIÇÃO 6/7

POSIÇÃO 8/9

POSIÇÃO
40

POSIÇÃO 10/11

POSIÇÃO 12/13

POSIÇÃO 14/15

POSIÇÃO 16/17

POSIÇÃO 18/19

16

40

6

6

10

10

10

10

10

10
POSIÇÃO 20/21

10POSIÇÃO 25

POSIÇÃO 25

POSIÇÃO 6

POSIÇÃO 22/23
10A

10A

10A

10A

POSIÇÃO 24
10A

TR S

63A

Neutro

20kA

4#16(FFFN) - VEM QGBT-C
1#16(P) - 

TR S

EXISTENTE

4#50(FFFN) - VEM QGBT-G
1#25(P) - 

QUADRO EXISTENTE TR S

EXISTENTE 20kA

4#50(FFFN) - VEM QGBT-C
1#25(P) - 

QUADRO EXISTENTETR S

160A

Neutro
Barra

Proteção
Barra

5kA

20kA

20kA

4#70(FFFN) - VEM QGBT-G
1#35(P) - VEM BEP

POSIÇÃO 1/2/3POSIÇÃO

4/5/6

POSIÇÃO 7/8/9

POSIÇÃO 10/11/12

POSIÇÃO
40

10

16
POSIÇÃO 13/14

40

40

16
POSIÇÃO 15/16

POSIÇÃO 17/18

POSIÇÃO 19/20

POSIÇÃO 21/22

POSIÇÃO 23/24

6

6

6

6

POSIÇÃO 25
10A
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